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INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE DEL ADAPTADOR DE TUBO BAl
EN LA BASE DEL DETECTOR MODELO DG
Base del detector (DG)

Base del detector (DQG)
N Adaptador de tubo BA1
Adaptador de tubo Tubo de 18 mm

BAl Tubo de 20 mm de diametro
de diametro (PG11)

(PG13)
SN
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T Romper la pestaiia cuadrada de la base T
para acoplar el adaptador de tubo
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